Kwidzyn, dnia 29 czerwca 2021r.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie

E.HK.30.4712.17.2021

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PEYWALNI
PRZY UL. WIEJSKIEJ 1A W KWIDZYNIE

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2016 ze zm.), na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu sanitarno — higienicznego
oraz po przeanalizowaniu:

e parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

o wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajgcego
ptywalnia;

o zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego
ptywalnig oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

e wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie przed wydaniem oceny,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdza, ze

w okresie od 02 czerwca 2020r. do 01 czerwca 2021r.,

jako$¢ wody na plywalni w Kwidzynie przy ul. Wiejskiej 1A

nie stanowila zagrozenia dla zdrowia oséb kapiacych sig.

1. Zarzadzajacy plywalnia — Kwidzynskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Kwidzynie z siedzibg przy ul. Sportowej 6, 82-500 Kwidzyn, posiadal
ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kwidzynie
harmonogram pobierania prébek wody. Ponadto:

. dokumentowat biezgce obserwacje wody na ptywalni;

. dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
. rejestrowatl wyniki pomiaru jakosci wody;

. podejmowat stosowne dziatania naprawcze;

. prowadzil badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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2. Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach
posiadajgcych akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan
odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach
okreslonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.

3. Ocena jako$ci wody doprowadzanej na plywalnie.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu sieciowego Kwidzyn.

W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z (Dz. U. z 2017r.
poz. 2294 ze zm.), Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wydal
obszarowg oceng jako$ci wody z wodociggu Kwidzyn nr 21/HK/2020 z dnia 31 marca
2021r., w ktorej stwierdzil, ze woda z ww. wodociagu jest przydatna do spozycia przez
ludzi.

4. Ocena jakos$ci wody na plywalni.

a) Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej — sportowej

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogotem: 14
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;: 135

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jako$¢ wody wprowadzanej do niecki
basenowej sportowej, pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym
odpowiadata wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

b) Woda w niecce basenowej duzej — sportowej

liczba punktéw pobierania probek wody: 2
liczba badan ogotem: 24
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: 22

liczba badani wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jako$¢ wody w niecce basenowej sportowej,
pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadata wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
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W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2016 ze zm.).

¢) Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do dwéch wanien whirpool

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogétem: 10
liczba badanh wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 9

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jako$¢ wody wprowadzanej do wanien —
whirpool 1 (przy niecce sportowej): i whirpool 2 (przy brodziku), pod wzgledem
mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadala wymaganiom sanitarnym
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016
ze zm.).

d) Woda w wannie whirpool (przy niecce sportowej):

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogoétem: 19
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: 18

liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jakos¢ wody wannie whirpool 1 — przy niecce
sportowej, pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadata
wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U.z2015r., poz. 2016 ze zm.).

e¢) Woda w wannie whirpool (przy brodziku):

liczba punktow pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdtem: 19
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 18
liczba badan wykonanych przez Panistwowego Powiatowego Inspektora 1
Sanitarnego w Kwidzynie:
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W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jakos¢ wody wannie whirpool 2 — przy
brodziku, pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadata
wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r., poz. 2016 ze zm.).

f) Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki rekreacyjnej:

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdtem: 12
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: 11

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jakos¢ wody wprowadzanej do niecki
rekreacyjnej, pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadata
wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r., poz. 2016 ze zm.).

g) Woda w niecce rekreacyjnej:

liczba punktow pobierania probek wody: 2
liczba badan ogdtem: 24
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: 22

liczba badan wykonanych przez Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jakos¢ wody w niecce rekreacyjnej, pod
wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadata wymaganiom
sanitarnym okreSlonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2016 ze zm.).

h) Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej malej - brodzika

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdtem: 10
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 9

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:
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W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jako$¢ wody wprowadzanej do niecki matej -
brodzika, pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadata
wymaganiom sanitarnym okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9

listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r., poz. 2016 ze zm.).

i) Woda w niecce basenowej malej — brodziku

liczba punktéw pobierania probek wody: 2
liczba badan ogotem: 19
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: 18

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie od 02.06.2020r. do 01.06.2021r. jako$¢ wody w niecce basenowej matej —
brodziku, pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadala
wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. z 2015 ., poz. 2016 ze zm.).

4. Ocena jakosci cieplej wody uzytkowej (woda z natryskow).
Jakos$¢ cieplej wody uzytkowej odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym w

rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016 ze zm.).

W zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii wywolanym koronawirusem SARS-
CoV-2 oraz obowigzujgcych w roznym czasie obostrzen, niecki basenowe byty
nieczynne w zaleznosci od aktualnie obowigzujacych przepisow prawa.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
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Zaslgpca Panstwbwego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
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